H-TRONIC

DS 400 Best.-Nr.: 1 60 96 76/ Typ B ® Best.-Nr.: 1 60 96 84/ Typ C

Wichtig! Unbedingt lesen!

Lesen Sie diese Anleitung sorgfaltig durch. Bei Schaden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung
verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Fir Folgeschaden, die daraus resultieren, ibernehmen
wir keine Haftung!

BestimmungsgemaBe Verwendung:

Der bestimmungsgemalie Einsatz des Gerates ist das Ansteuern von 230 V Glihlampen mit einer
Leistungsaufnahme von 40...300 Watt, sowie dimmbare Halogentrafos mit einer Gesamtleistung bis zu
300 VA.

Ein anderer Einsatz als vorgegeben ist nicht zuléssig!

Hinweis!

Dieses Gerat hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreien Zustand verlassen. Um diesen Zustand
zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, mufd der Anwender die Sicherheitshinweise und
Warnvermerke die in dieser Anleitung enthalten sind beachten!

- Das Geréat darf nur an 230 V/ 50 Hz Wechselspannung betrieben werden.

- Die Endmontage des Gerates darf nur von einem Fachmann unter Einhaltung der VDE-Bestimmungen
vorgenommen werden.

- Bei Sicherungswechsel ist das Gerat vollstandig Freizuschalten (vom Netz zu trennen). Es darf nur eine
Sicherung mit gleichem Stromwert und Auslése-Charakteristik (T 2 A) verwendet werden.

- Die Betriebslage des Gerates ist beliebig.

- Am Gerat angeschlossene Verbraucher dirfen eine Anschluleistung von insgesamt max. 300 Watt
nicht Uberschreiten!

- Bei der Installation des Gerates ist auf ausreichenden Kabelquerschnitt der AnschluBleitungen zu
achten!

- In die AnschluB3leitungen des Gerates sind entsprechende Sicherungen einzufiigen.

- Die angeschlossenen Verbraucher sind entsprechend den VDE-Vorschriften mit dem Schutzleiter zu

verbinden bzw. zu Erden.

- Das Gerét ist nicht geeignet zum Freischalten von Lichtstromkreisen!

- Die zulassige Umgebungstemperatur (Raumtemperatur) darf wahrend des Betriebes 0°C und 40°C nicht

unter-, bzw. Gberschreiten.

- Das Gerét ist fir den Gebrauch in trockenen und sauberen Raumen bestimmt.

- Bei Bildung von Kondenswasser muf eine Akklimatisierungszeit von bis zu 2 Stunden abgewartet

werden.

- Ein Betrieb des Gerates im Freien bzw. in Feuchtrdumen ist unzuldssig!

- Schiitzen Sie diesen Baustein vor Feuchtigkeit, Spritzwasser und Hitzeeinwirkung!

- Das Geréat darf nicht in Verbindung mit leicht entflammbaren und brennbaren Flissigkeiten verwendet

werden!

- Dieses Gerét ist nicht geeignet fir Kinder und Jugendliche im Alter von unter 14 Jahren!

- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhiitungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen

Berufsgenossenschaften fur elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.

- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfewerkstatten ist das Betreiben von Geraten

und Baugruppen durch geschultes Personal verantwortlich zu Gberwachen.

- Betreiben Sie das Gerat nicht in einer Umgebung in welcher brennbare Gase, Dampfe oder Staube

vorhanden sind oder vorhanden sein kénnen.

- Falls das Gerat einmal repariert werden muf3, dirfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden! Die

Verwendung abweichender Ersatzteile kann zu ernsthaften Sach- und Personenschaden fihren!

- Eine Reparatur des Gerates darf nur vom Fachmann durchgefiihrt werden!
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SICHERHEITSHINWEISE
Beim Umgang mit Produkten, die mit elektrischer Spannung in Beriihrung kommen, missen die glltigen
VDE-Vorschriften beachtet werden, insbesondere VDE 0100, VDE 0550/0551, VDE 0700, VDE 0711 und
VDE 0860.
- Vor Offnen eines Gerétes stets den Netzstecker ziehen oder sicherstellen, daR das Gerat stromlos ist.
- Bauteile, Baugruppen oder Gerate durfen nur in Betrieb genommen werden, wenn sie vorher
beriihrungssicher in ein Gehause eingebaut wurden. Wahrend des Einbaus miissen sie stromlos sein.
- Werkzeuge dirfen an Geraten, Bauteilen oder Baugruppen nur benutzt werden, wenn sichergestellt ist,
daf} die Gerate von der Versorgungsspannung getrennt sind und elektrische Ladungen, die in den im
Gerat befindlichen Bauteilen gespeichert sind, vorher entladen wurden.
- Spannungsflihrende Kabel oder Leitungen, mit denen das Gerat, das Bauteil oder die Baugruppe
verbunden ist, missen stets auf Isolationsfehler oder Bruchstellen untersucht werden.

Bei Feststellen eines Fehlers in der Zuleitung mull das Gerat unverziglich aus dem Betrieb genommen
werden, bis die defekte Leitung ausgewechselt worden ist.
- Wenn aus einer vorliegenden Beschreibung fiir den nichtgewerblichen Endverbraucher nicht eindeutig
hervorgeht, welche elektrischen Kennwerte fir ein Bauteil oder eine Baugruppe gelten, wie eine externe
Beschaltung durchzufiihren ist, oder welche externen Bauteile oder Zusatzgerate angeschlossen werden
diurfen und welche AnschluBwerte diese externen Komponenten haben dirfen, so mul} stets ein
Fachmann um Auskunft ersucht werden.
- Es ist vor der Inbetriebnahme eines Gerates generell zu prifen, ob dieses Gerat oder Baugruppe
grundsatzlich fir den Anwendungsfall, fir den es verwendet werden soll, geeignet ist!

Im Zweifelsfalle sind unbedingt Ruckfragen bei Fachleuten, Sachverstédndigen oder den Herstellern des
verwendeten Gerates notwendig!

Bitte beachten Sie, dall Bedien- und Anschluf3fehler auf3erhalb unseres EinfluRbereiches liegen.
Verstandlicherweise kénnen wir fir Schaden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung ibernehmen.

Produktbeschreibung

Dieser elektronische Lichtdimmer/Schalter ist speziell fir den Einbau in herkdmmliche Installations-
Schalttafeln geeignet und kann gegen herkémmliche Stromstossrelais unter Beibehaltung der Ublichen
Lichttasterfunktion ausgetauscht oder bei Neuinstallation eingesetzt werden. Die angeschlossenen
Glihlampen kénnen Gber normale, in der Elektroinstallation tbliche Lichttaster geschaltet oder gedimmt
werden.

Besonderheiten

Typ B
Beim Ausschalten wird die zuletzt gewahlte Helligkeit gespeichert und beim Einschalten automatisch
wieder eingestellt.

Typ C
Funktion wie Typ B, jedoch wird hier beim Einschalten immer die max. Helligkeit eingestellt.

Installation des Gerites

Bei der Installation ist auf die Einhaltung der VDE-Bestimmungen zu achten!

Vor der Installation grundsatzlich die Netzspannung abschalten (Sicherung herausschrauben oder
Sicherungsautomaten ausschalten).

Dieser Dimmer/Schalter ist nicht zum Freischalten von Lichtstromkreisen geeignet (Zuleitung zur Lampe
fuhrt auch im ausgeschalteten Zustand noch Netzspannung!). Der Anschluss des Gerates erfolgt
entsprechend dem am Gerat aufgedrucktem Schaltbild.
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Netzspannung (Phase) muss unbedingt an der Klemme ,PH* angeschlossen werden. Der Dimmer ist mit
einer Feinsicherung abgesichert, bei einem Austausch der Sicherung darf nur eine Sicherung mit gleichem
Stromwert und Auslése-Charakteristik (MT 2 A) verwendet werden (Netzsicherung im Verteilerkasten
herausschrauben oder Sicherungsautomaten ausschalten).

Beim Einbau in Schaltschranke o. 8. darf die Umgebungstemperatur max. 35 °C nicht Gberschreiten.

Bedienung des Gerites

Die Bedienung erfolgt Uber einen oder mehrere in der Elektroinstallation Ublichen Lichttaster. Die
Bedienung aller Funktionen ist von mehreren Schaltstellen (Nebenstellen) aus maoglich. Wird der Taster
kurz gedrilickt, so schaltet das Gerat an oder aus. Wird der Taster langer gedriickt, so dimmt das Geréat die
angeschlossene Lampe ab. Nach nochmaliger Betatigung des Tasters kehrt die Dimmfunktion um.

Bei Netzausfallen von < 1 s bleibt der eingestellte Helligkeitswert erhalten. Bei Netzausfallen von mehr als
einer Sekunde schaltet der Dimmer ab.

Technische Daten

Netzspannung: 230 V/50..60 Hz
Lampenleistung: 40 ...300 W (nur Glihlampen)
Entstérung: Grad N

Sicherung: MT 2 A

Klemmb. Querschnitt: max. 4 mm?

Befestigung auf Tragschiene nach EN 50 022 - 35 x 7,5 mm

Storung:
Ist anzunehmen, daB ein gefahrloser Betrieb nicht mehr méglich ist, so ist das Gerat auer Betrieb
zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern.

Das trifft zu:
-wenn das Gerat sichtbare Beschadigungen aufweist
-wenn das Gerat nicht mehr funktionsfahig ist

-wenn Teile des Gerates lose oder locker sind
-wenn die Verbindungsleitungen sichtbare Schaden aufweisen.
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Falls das Gerit repariert werden muB, diirfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden! Die
Verwendung abweichender Ersatzteile kann zu ernsthaften Sach- und Personenschéden fiihren!

Die mit dem -Symbol gekennzeichneten Bauteile sind Sicherheitsbauteile und diirfen nur
durch Originalteile ersetzt werden!

Eine Reparatur oder Installation des Gerétes darf nur von einer ausgebildeten Elektrofachkraft
durchgefiihrt werden!

Sollte das Gerat einmal ausfallen, bitten wir zuerst die eingebaute Sicherung zu Gberprifen und
gegebenenfalls durch eine Neue zu ersetzen. Hierzu muf} das Gerat unbedingt vom Netz getrennt werden
(Gerat freischalten)!

Bei einem Sicherungswechsel darf nur eine Sicherung mit gleichem Stromwert und Ausldse-Charakteristik
(T 2 A) verwendet werden.

Garantie:

Auf dieses Gerat gewahren wir 2 Jahr Garantie. Die Garantie umfasst die kostenlose Behebung der
Mangel, die nachweisbar auf die Verwendung nicht einwandfreien Materials, oder auf Fabrikationsfehler
zuriickzufiihren sind.

Weitergehende Anspriiche sind ausgeschlossen!

Wir ibernehmen weder eine Gewahr noch irgendwelche Haftung fir Schaden oder Folgeschaden im
Zusammenhang mit diesem Produkt. Wir behalten uns eine Reparatur, Nachbesserung, Ersatzteillieferung
oder Rickerstattung des Kaufpreises vor.

In folgenden Fillen erlischt die Garantie:

- bei Veranderungen und Reparaturversuchen am Gerat

- bei eigenméachtiger Abanderung der Schaltung

- bei Verwendung anderer, nicht originaler Bauteile

- bei Schaden durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und des Anschlu3planes

- bei Schaden durch Uberlastung des Geréates

- bei Schaden durch Eingriffe fremder Personen

- bei Anschluss an eine falsche Spannung oder Stromart

- bei Fehlbedienung oder Schaden durch fahrlassige Behandlung

- bei Defekten, die durch Uberbriickte Sicherungen oder durch Einsatz falscher Sicherungen entstehen

In all diesen Fallen erfolgt die Riicksendung des Gerates zu Ihren Lasten!

Impressum:

Alle Rechte einschlieRlich Ubersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z.B. Fotokopie,
Mikroverfilmung, oder die Erfassung in EDV-Anlagen, bediirfen der Schriftlichen Genehmigung des
Herausgebers.

Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Anderung in Technik und
Ausstattung vorbehalten.

© Copyright 2003 by H-Tronic GmbH.
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